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Ðåâèçèÿ

Ïðî÷èñòêà

Примечание:

-  для водопровода применять трубы водогазопроводные стальные оцинкованные (ГОСТ 3262-75*)
- для хоз. бытовой канализации применять трубы чугунные безнапорные (ГОСТ 9583-75)
- горизонтальные участки канализации квартирной разводки проложить с уклоном 0,02 к стояку
- на водомерном узле установить типовую водомерную вставку
- применяемые трубы и трубопроводная арматура должны выдерживать давление не менее 0,9МПа
- при пресечении межэтажных перекрытий стояками, заложить стальную гильзу. Зазор между
стояком и гильзой заполнить смоляной прядью и залить битумной мастикой
- трубы крепить кронштейнами к стенам или опирать на опоры или подвесы
- на горизонтальных участках сети уложить трубопроводы с уклоном в сторону ввода
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